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D5tum prevzatia vzorky: 21.09.2021

lnform6cie o odbere vzorky:
Ddtum odberu:

Teplota pri odbere:

Miesto odberu:

Vzorku odobral:

Met6da odberu:

Postup odberu:

P16n odberu:

lnform6cie o vzorke:

N5zov vzorky:

Sp6sob uskladnenia:

Materi6l:

Mikrobiologick6 skri5ky

Protokol o skuSke c. AR-21-KT-030269-01

D6tum vykonania sk[Sky: 21 .09.2021 - 30.09.202 1 D6tum vystavenia protokolu : 01.10.2021

21.09.202112
17,3'C
Obec Vozokany

Jozef Cserm6k

SPP-OO1 odber pitnlich vod (A)

bodov6 vzorka

Protokol o odbere t.'. JC - 21092021 - 7

1 04.2021.00031 9s7

SV - vodojem

Chladnidka 1'C - 5'C
Surov6 voda

Ndzov a adresa skriSobn6ho laborat6ria;
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o"

Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

ICO:Se 248376
Pracovisko:

SkriSobn6 laborat6rium Turdianske Teplice
Robotnicka 820/36,039 01 Turcianske Teplice

tel: 043/490 1562

RegistrationEnvi roSK@eu rof ins.sk, www.eu rofins.sk

Ndzov a adresa zdkaznika:
Obec Vozokany

Hlavn6 57

925 05 Vozokany

SLOVENSKO

OBEC VOZAKANY .VEZBKfrIW XIZSftE

Ddtum: fr. to . zoz /
';l:;,:'^'' /ttr/z/ ',1;:i::,.' tE/27
Ailohy:

Mellii"leteh:
Vybaruje:

lnlizi:

Parameter Jednotka Povolend hodnota Vfsledok merania Neistota SkiSobnd met6da H SL TS
merania*

Bezfarebn6 bidikovce jedince/ml 0 sTN 75 771 1 5A

Vldknit6 bakt6rie okrem Fe a Mn jedince/ml

bakt6rii

0 sTN 75 77'1'1 5A

Mikromycity jedince/ml 0 sTN 75 771 1 SA

Ziv6 organizmy jedince/ml max, 10 0 STN 75 7711 V . SA

l\,lrtve organizmy jedince/ml 0 sTN 75 771 1 SA

Abiosest6n o/
1 29Yo STN 75 77'12 SA

Escherichia coli KTJ/100 ml max,25 0 STN EN ISO V - SA

9308-1:201 5

Enterokoky KTJ/100 ml max,300 0 STN EN ISO 78S9-2 V . SA

Koliformn6 bakt6rie KTJ/100 ml max, 50 0 STN EN ISO V SA

9308-1:2015

Kultivovatel'n6mikroorganizmypri KTJ/ml
2?"C

0 STN EN ISO 6222 SA

Kultivovatel'n6mikroorganizmypri KTJ/ml

JOU
0 STN EN ISO 6222 SA

Fyzik6lne a chemick6 skri5ky

Parameter Jednotka Povolenii Vfsledok merania Neistota Princip SkrlSobnd met6da H SL TS

hodnota merania*

Alkalita celkov6 (KNK 4,5) mmol/l 5,8 3Yo Titrdcia STN EN ISO 9963-1 TR A

Am6nne i6ny mgl max, 0,5 0,021 200/o Spektrofotometria STN ISO 7150-1 V TR A
(uvr/rs)

Dusidnany mg/| max,50 <0,046 IC.UV LS.PP.CH.BO V TR A
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Fyzik6lne a chemick6 skri5ky

Parameter Jednotka Povolen6 Vfsledok merania Neistota Princip Sktliobn6 met6da H SL TS

hodnota merania*

Dusitany mg/l <0,026 IC-UV LS.PP.CH-BO TR A

Chemick5 spotreba $slika mg/l max,3 0,65 20Yo Titr6cia LS-PP-CH-S V TR A

manqanistanom

Mang6n (Mn) mg/l max,0,05 0,065 10Yo ICP-OES STN EN 15011885 NE TR A

pH 6,5 - 8,5 8,84 0,06 Potenciometria STN EN lS0 10523 NE TR A

Vodivosf pri 20"C mS/m 46,6 6% Konduktometria LS-PP-CH-17 TRA
Zelezo (Fe) mg/l max,0,2 0,11 100/0 ICP-OES STN EN lS0 11885 V TR A

Absorbancia (254 nm, 1 cm) max, 0,08 0,020 3o/o Spektrofotometria Spp tt'tO.tr,t.tS+ V SA

Farba mg/l max,20 <2 Spektrofotometria Spp tl.tO.trl.OSl V - SA

Chut' prijatelnd pre

spotrebitela

Senzorick6 analyza STN EN 1622 SA

Pach bez z6pachu Senzorickd analiza STN EN'1622 SA

Z{kal FNU max, 5 0,16 2Yo Nefelometria Spp tltO.trit.OSZ V SA

Posrldenie s0ladu / nesfladu

A1 podlaPrilohyd.l,tabul'kad.2 kvyhl66ked.636l2004Z.z.,ktorousauslanovujripoZiadavkynakvalitusurovej vodyanasledovaniekvalityvodyvoverejnychvodovodoch.

Vysledok merania sledovan6ho parametramang6n, pH analyzovanej vzorky vody nie je v srilade s limitnfmi hodnotami ukazovatelov kvality surovej vody kateg6rie A1 podl'a

Prilohy d.1 VyhlaSky MZP SR d. 636/2004, ktorou sa ustanovuj0 poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnlch vodovodoch.

Vysledky merani ostatnich sledovanlch fyzik6lnych a chemickych parametrov v analyzovane.j rzorke vody s0 v s0lade s limitnfmi hodnotami ukazovatelbv kvality surovej

vody kateg6rie Al podl'a Prilohy d.1 Vyhl63ky MZP SR d. 636/2004, ktorou sa ustanovujrl po2iadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnlch

vodovodoch.

je zaloZen6 rozhodnutie o s0lade / nesrilade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.

Posridenie s0ladu / nes0ladu nie je moZn6 zamieiaf za vlsledky pos0denia zhody vykonan6 inEpekdnfm alebo certifikadnlm org6nom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhovuje

(A) - akreditovan! odber
(SA) - akreditovan! odber vykonanf subdod6vatetsky

SPP - Standardny pracovn! postup

ND - danou met6dou nedetekovatel'n6

LOQ, LQ - medza stanovenie met6dy

KTJ - kol6niu tvoriaca jednotka

Nl\il - nevyhnutn6 mnoZstvo

m - najvy55ia povolen6 hodnota pn jednovzorkovom hodnoteni

M, c - "M" je najvy55ia povolen6 hodnota pre podet vzoriek 'c" z 5 pri pdtuzorkovom hodnoteni
* - roz6kend neistota urden5 s koeflcientom roz5irenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriuje neistotu rrzorkovania.

- roz5ken6 neistota uvedene v % v1'ladruje neistotu z u.isledku merania.

SL - laborat6rium vykon6vajrice sk(iku: NZ-Nov6 Z6mky, TR-Turcianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-TrebiBov

Prehl6senie: Laborat6rium nezodpoved6 za inform6cie dodan6 z6kaznikom, ktor6 m6iu maf vplyv na platnost vlsledkov

Ak vzorku pos$ol 26kaznik, vfsledky sa vzfahuj( ku vzorke, tak ako bola do laborat6ria prijat6.

Merad16 a meracie zariadenia pou2it6 na sk[Sky boli kalibrovan6 alebo overen6 v zmysle platnych metrologicklch predpisov.

Visledky sa t'fkaji iba predmetu skti5ok a nenahrddzaj0 in6 dokumenty napr. spr6vneho charakteru.

Vlsledok oznadeny v tomto protokole ako neakreditovan6 skriSka nie je predmetom akreditecie.

Vlsledok oznadenf v tomto protokole ako subdod6vka je ulsledkom merania subdod6vatel'a na z6klade kontraktu.

Protokol m62e byf reprodukovany alebo vdleflovanf do propagadnych materi6lov len s pisomnlm sthlasom sktBobn6ho laborat6ria a v rozsahu tohto srlhlasu.

Ak6kol'vek pozmefrovanie, vyhotovovanie k6pii 6asti skljSobn6ho protokolu je nepovolen6 a taklito protokol sa st6va automaticky neplatnfm.

Overenie pravosti a riplnosti protokolu je mo2n6 na z6klade 2iadosti vykonaf na pracovisku sktiSobn6ho laborat6ria, Ko16 je uveden6 v z6hlavi

protokolu - ,Ndzov a adresa sk0Sobn6ho laborat6ria"

Laborat6rium je akreditovan6 SNAS, kton!.le signat6rom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditdcie laborat6rii.

TS - typ skri5ky

A - akreditovan6 skrlSka vykonan6 vo vlastnom skUSobnom laboratoriu

N - neakreditovan5 skrlika vykonan6 vo vlastnom sk05obnom laborat6riu

SA - akreditovand skri5ka vykonan6 subdod6vatelsky

SN - neakreditovan6 skriSka vykonan6 subdod5vatel'sky
(TM) - sk05anie mimo laborat6ria u z1kaznika
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Vfsledky anal)iz elektronicky validoval(i):
Viera Valkov6

Vedtca skriSobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

Vyhotovil: Simona Lisd

dislo dokumentu: 2021 101 1 5563708 Protokol o skri6ke schv6lil:
Viera Valkov6

Ved0ca skfiobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

f;"*J

Skana 3/3

AKREDITOVAT.IE 3'-

SKUSoBNe fS'

LABORAToRTUM p
SNAS .or/

Protokol o sk05ke 6. AR-21-KT-030269-01
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Protokol o skti5ke c. AR-21-KT-030270-01 ilrilIIililt ilililttilililil[iltil]ililililtililirril

N6zov a adresa skfi5obn6ho laborat6ria: I Ndzov a adresa zilkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Obec Vozokany

Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice I Hlavn6 57

tcO: se 248376 | szs 05 Vozokany

Pracovisko: I St-OvruSxO
SkriSobn6 laborat6rium Turdianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tel: 043/490 1562

Reg istration EnviroSK@eu rofins.sk, www.eu rofins.sk

D6tum prevzatia vzorky: 21 .09.2021

lnform6cie o odbere vzorky:
D6tum odberu:

Teplota pri odbere:

Miesto odberu:

Vzorku odobral:

Met6da odberu:

Postup odberu:

Pl6n odberu:

lnform6cie o vzorke:

N5zov vzorky:

Sp6sob uskladnenia:

Materi6l:

Mikrobiologick6 skriSky

Ddtum vykonania sk0iky: 21.09.2021 - 30.09.2021 Ditum vystavenia protokolu:.01.10.2021

21.09.2021 11:50

18,8'C
Obec Vozokany

Jozef Cserm6k

SPP-OO1 Odber pitnfch v6d (A)

bodov6 vzorka

Protokol o odbere d.: JC - 21092021 - 6

10&2021-000319s8

PV - kuchyfia, drez

Chladnidka 1"C - 5"C
Pitn6 voda - hromadn6 z6sob., rozvodn6 siet - Minim6lny rozbor pdl. VyhldSka MZSR24712017

Z,Z,

Parameter Jednotka Povolen6 hodnota Visledok merania Neistota Sk[5obn6 met6da H SL TS
merania*

Vl6knit6 bakt6rie okrem Fe a l\4n jedince/ml <0

bakt6rii

0 sTN 75 7711 V - SA

Mikromycety jedince/ml <0 0 sTN 75 7711 V - SA

2iv6 organizmy jedince/ml <0 0 STN 75 771'1 V - SA

Mftve organizmy jedince/ml <30 0 STN 75 7711 V . SA

2elezil6a mang6novd bakt6rie o/o <10 0 STN 75 7712 V - SA

Abiosest6n o <10 1 290 STN 75 7712 V SA

Escherichia coli KTJ/100 ml <0 0 STN EN ISO V SA

9308-1:201 5

Enterokoky KTJ/100 ml <0 0 STN EN ISO7899.2 V . SA

Koliformn6 bakt6rie KTJ/'100 ml <0 0 STN EN ISO V - SA

9308-'l:20'15

Kultivovateln6 mikroorganizmy pri KTJ/ml <200

22"C
0 STN EN ISO 6222 V - SA

Kultivovatel'n6 mikroorganizmy pri KIJ/ml s50
JDU

0 STN EN ISO 6222 V - SA

Fyzik6lne a chemick6 skri5ky

Parameter

Am6nne i6ny

D*d.*y

Jednotka Povolend Visledok merania Neistota Princip SkUSobn6 mei6da H SL TS

hodnota merania*

mg/l max,0,5 0,028 20ok Spektrofotometria STN ISO 7150-1 V TR A
, /l l\/tuls\

mg/l max,50 <0,046 - IC-UV LS-PP-CH-80 V TR A

Protokol o sktlSke d. AR-21-KT-030270-01 Shana 113

.r'\':V17'ziiv':lGffi*7r'ft-:
zr,1,1i'lrN



i$ eu rofins e SI\AS
Reg. No.749/5406Environment Testing

Fyzik5lne a chemick6 skri5ky

Parameter Jednotka Povolend Vlisledok merania Neistota Princip Sk05obn6 met6da H SL TS

hodnota merania*

Dusitany mg/l max,0,5 <0,026 IC-UV LS.PP-CH.8O V TR A

Chemick6 spotreba kyslika mg/l max, 3 <0,5

manqanistanom

Titr6cia LS-PP-CH-S V TR A

Mang6n (Mn) pg/l <50,0 47,3 130/o ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

pH 6,5-9,5 8,37 0,06 Potenciometria STN EN ISO 10523 V TR A

Vodivost pri 20'C mS/m max, 125 1'10,5 6Yo Konduktometria LS-PP-CH-17 V TR A

Vol'nf chl6r mg/l max,0,3 0,16 200/o Spektrofotometria See truO.u.OzOn gull V NZ A

Zelezo (Fe) mg/l <0,20 0,1 10fo ICP-OES STN EN lS0 11885 V TR A

Absorbancia (254 nm,1 cm) <0,080 0,020 3% Spektrofotomekia Spp tttO.u.tSq V - SA

Farba mg/l <20,0 <2 Spektrofotometria Spp tttO.U.OSt V - SA

Pach bez z6pachu Senzorick6 analliza STN EN 1622 SA

Zekat FNU <5,0 0,21 2% Nefelometria spp ttto.ttt.osz v - sA

PosIdenie s0ladu / nesiladu

Vfsledky merani sledovanlch mikrobiologich.ich a biologickfch parametrov analyzovanej vzorky vody s0 v sflade s limitnlmi hodnotami ukazovatelov kvality vody podl'a

pri z6sobovani pitnou vodou.

Vysledky merani sledovanich fozikalnych a chemicklch parametrov analyzovanej vzorky vody s0 v sulade s limitnfmi hodnotami ukazovatelov kvality vody podla Vyhl65ky

manaZmente rizik pri zdsobovani pitnou vodou.

je zaloZen6 rozhodnutie o s[rlade / nes0lade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.

Posridenie sriladu / nesriladu nie je moZn6 zamieiaf za visledky pos0denia zhody vykonan6 inSpekdnlm alebo certifikadnym orgenom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhovuje
(A) - akreditovan! odber
(SA) - akreditovanf odber vykonany subdod6vatelsky

SPP - Standardny pramvnf postup

ND - danou met6dou nedetekovatefn6

LOQ, LQ - medza stanovenie met6dy

KTJ - kol6niu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutn6 mno2stuo

m - najvy53ia povolen5 hodnota pri jednorzorkovom hodnoteni

M, c - "M" je najvySSia povolen6 hodnota pre podet vzoriek 'c" z 5 pri pdtvzorkovom hodnoteni

'- rozdiren6 neistota urdena s koeficientom rozSirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriuje neistotu vzorkovania.

- rozsirend neistota uveden6 v % q'ladru.le neistotu z {sledku merania.

SL - laborat6rium vykon5vajrice skri5ku: NZ-Nov6 26mky, TR-Turcianske Teplice, RK-Ru:omberok, TV-TrebiSov

Prehl6senie: Laborat6rium nezodpovedd za inform6cie dodan6 z6kaznlkom, ktor6 m02u maf vplyv na platnost visledkov.

Ak vzorku pos$ol z6kaznik, vfsledky sa vzthhujri ku vzorke, tak ako bola do laborat6ria prijat6.

Merad16 a meracie zariadenia pou2it6 na sk0Sky boli kalibrovan6 alebo overen6 v zmysle platnlch metrologickych predpisov.

Vfsledky sa tlkaj( iba predmetu skriSok a nenahr6dzaji in6 dokumenty napr. sprdvneho charakteru.

Vfsledok oznadeny v tomto protokole ako neakreditovanA sk0Ska nie je predmetom akredit6cie.

Visledok oznadeny v tomto protokole ako subdod6vka je uj,sledkom merania subdod6vatel'a na z6klade kontraktu.

Protokol m62e byt reprodukovanf alebo vdlef,ovanf do propagadnich materi6lov len s pisomnym sthlasom skiiobn6ho laborat6ria a v rozsahu tohto srihlasu.

Ak6kol'vek pozmefrovanie, vyhotovovanie k6pii dasti skriiobn6ho protokolu je nepovolen6 a takfto protokol sa st6va automaticky neplatnfm.

Overenie pravosti a riplnosti protokolu je mo2n6 na z6klade Ziadosti vykonat na pracovisku sk0Sobn6ho laborat6ria, kto16 je uveden6 v z6hlavi

protokolu - "NAzov 
a adresa sk[Sobn6ho laborat6ria"

Laborat6rium je akreditovan6 SNAS, ktoni je signat6rom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditecie laborat6rii.

TS - typ skri5ky

A - akreditovan6 skriSka vykonan6 vo vlaslnom skiSobnom laborat6riu

N - neakreditovanA sk05ka vykonan6 vo vlastnom skriSobnom laborat6riu

SA - akreditovan6 sk05ka vykonand subdod6vatelsky

SN - neakreditovan6 sk(Ska vykonan6 subdod6vatel'sky

(TM) - sk[Sanie mimo laborat6ria u zbkaznika

Protokol o sktiSke d. AR-21-KT-030270-01 Strana 213
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Vfsledky anaUz elekhonicky validoval(i):
Viera Valkov5

VedIca sk0Sobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

Vyhotovil: Simona Lise

eislo dokumentu: 2021 10'l 15566343 Protokol o skri5ke schv5lil:
Viera Valkov6

Vedrica sk0Sobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

f;"*J
AxREotrovAr.re g

SKUSoBNE 6,
LABORATORIUM .OSNAS .o./
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N6zov a adresa sku5obn6ho laborat6ria: I N6zov a adresa zilkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. I OUec Vozokany

Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice I Hlavn6 57

teo: se 248376 | szs o5 Vozokany

Pracovisko: I SLOVENSKO

Skri5obn6 laborat6rium Turdianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tel: 043/490 1562

Reg istrationEnvi roSK@eurofins.sk, www.eu rofins.sk

protokor o skuske c AR-21.KT.031 787-01 I lllllllllllllllllillllilllllll lllllllllll llil

D6tum prevzatia vzorky: 21.09.2021 D6tum vykonania skfSky: 21.09.2021 - 07 .10.2021 D6tum vystavenia protokolu:14.10.2021

lnform6cie o odbere vzorky:
D6tum odberu: 21.09.202112:10
Teplota pri odbere: 17,1 "C

Miesto odberu: Obec Vozokany

Vzorku odobral: JozefCsermSk
Met6da odberu: Spp-OOt Odber pitnfch v6d (A)

Postup odberu: bodov6 vzorka

Pl6n odberu: Protokol o odbere d.: JC - 21092021 - 8

lnform6cie o vzorke: 10&2021-00031959

N6zov vzorky: SV - uminuadlo, koh0tik

Spdsob uskladnenia: Chladnidka 1'C - 5"C
Materi6l: Surov6 voda

Mikrobiologick6 skriSky

Parameter Jednotka Povolen6 hodnota Vfsledok merania Neistota Sk[5obn6 met6da H SL TS
merania*

Bezfarebnd bidikovce jedince/ml 0 sTN 75 771 1 SA

Vl6knit6 bakt6rie okrem Fe a Mn jedince/ml

bakt6rii

0 sTN 75 771 1 5A

Mikromycety jedince/ml 0 sTN 75 771 1 SA

Ziv6 organizmy jedince/ml max, 10 0 STN 75 7711 V - SA

Mrtve organizmy jedince/ml 0 sTN 75 771 1 SA

2elezit6 a mang6nov6 bakt6rie lo 0 sTN 75 77'12 SA

Abiosest6n 3 29Yo STN 75 7712 SA

Clostridium perfringens KTJ/100 ml 0 STN EN ISO 14189 SA

Escherichia coli KTJ/100 ml max,25 0 STN EN ISO V . SA

9308-1:201 5

Enterokoky KTJ/100 ml max,300 0 STN EN ISO 7899.2 V . SA

Koliformn6 bakt6rie KTJ/100 ml max,50 0 STN EN ISO V - SA

9308-1:201 5

Kultivovatel'n6mikroorganizmypri KTJ/ml

ZIL
0 STN EN ISO 6222 SA

Kultivovateln6mikroorganizmypri KTJ/ml

36"C

0 STN EN ISO 6222 5A

Saprofytick6 plesne KTJ/ml 0 Spp tve.t\,,t.ozs SN

Protokol o skrlSke d. AR-2'l-KT-031787-01 Strana 115
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Fyzik6lne a chemick6 skri5ky

Parameter Jednotka Povolen6 Vfsledok merania Neistota Princip Skri5obn6 met6da H SL TS

hodnota merania*

Antim6n (Sb) mg/l max,0,005 <0,001 ICP.MS LS-PP-CH-8s V TR A

Az6n (As) mg/l max,0,0'1 0,0044 20Yo ICP-MS LS-PP-CH-8S V TR A

86r (B) mg/l <0,03 ICP-OES STN EN ISO 11885 TR A

Hordik (Mg) mg/l 19,1 6YO ICP-OES STN EN ISO 11885 TR A

Ch16m celkouj' mg,4 max,0,05 <0,001 ICP.OES STN EN ISO 11885 V TR A

Kadmium (Cd) mg/ max,0,003 <0,0003 ICP.OES STN EN ISO 11885 V TR A

Mangdn (lt/n) mg/l max,0,05 0,087 10ok ICP-OES STN EN lS0 11885 NE TR A

It/ed (Cu) mg,4 max,1 <0,003 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

Nikel (Ni) mg/l max,0,02 <0,005 ICP.OES STN EN ISO'11885 V TR A

Olovo (Pb) mg/ max,0,02 <0,001 ICP.MS LS-PP.CH.8s V TR A

0rtuf (Hg) mg/ max,0,001 <0,0001 ICP.IVS LS-PP-CH-8s V TR A

Sel6n (Se) mg/l max,0,01 <0,001 ICP-MS LS-PP-CH.8s V TR A

Sodik (Na) mg/l max, 200 55,4 8o/o ICP-OES STN EN ISO 'l 1885 V TR A

V6pnik (Ca) mg/l 28,4 6fO ICP'OES STN EN ISO 11885 TR A

V6pnik a hordik mmol/l I,C Vlpodet LS-PP-CH-67 TRN
2elezo (Fe) mg/l max,0,2 0,17 100/o ICP-OES STN EN lS0 11885 V TR A

Zinok (Zn) mg/l max,3 0,038 20ok ICP-OES STN EN lS0 11885 V TR A

Absorbancia (254 nm, 1 cm) max,0,08 0,020 3ok Spektrofotometria Spp ttlO.tvt.tS+ V - SA

Alkalita celkov6 (KNK 4,5) mmol/l min, 0,8 5,96 Titr6cia SPP tttO.tr4.oes v - SA

Amdnne i6ny mg/l max,0,5 0,130 8o/o Spekkofotometria Spp ttt0.tr,t.06+ V SA

Bromidnany mg/| <0,002 lc-EC SPP tt'to.tr,t.ogz SA

Celkov6 kyanidy mg/l max,0,03 <0,005 Spekkofotometria Spp tttO.ttt.OZl V SA

Dusidnany mg/l max,50 <0,5 rc-EC spp tNo.l,r.osz v - sA

Dusitany mg/l <0,02 rc-uv spp hto.M.osz SA

Farba mg,4 max,20 <2 Spekkofotometria Spp tUO.l.l.OSt V - SA

Fluoridy mg/l max,'1,5 0,21 100/o IC-EC Spp tltO.ttt.OgZ V - SA

Chemick6 spotreba kyslika mg/ max,3 <0,5

manoanistanom

Titracia spp ttto.l,t.ost v sA

Chloridy mg/l max, 100 3,26 10lo lc-EC spp tNo.M.osz v - sA

Chut prijateln6 pre

spotrebitela

Senzorick6 anallza STN EN 1622 SA

Pach bez z6pachu Senzorick6 anallza STN EN 1 622 SA

Naslitenie vody kysllkom Yo 40,5 Elektroch6mia SPP tt'lO.tvt.OSg SA

pH 6,5 - 8,5 7,91 2Yo Potenciomehia Spp tt'tO.U.OOO V SA

Rozpusten6 l6tky pri'105"C mg/l max, 1000 347 Gravimetria Spp tl.tO.tvt.OSZ V SA

Sulfidy mg/l <0,03 Spektrofotometria Spp tl.tO.l,t.OzzB SA

Vodivosf pri 20'C mS/m 49,8 3Yo Konduktometria Spp tt'tO.V.ooz SA

Sirany mg/l max,250 11,94 1O% IC-EC spp [.tO.U.OgZ V - SA

Sulf6n votny mg/l <0,01 Vlpodet SPP tt'lO.t,,t.OZZB SA

Z6Ral FNU max,S 0,37 2o/o Nefelometria Spp ltlO.U.OSZ V SA

Carbendazim trg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Atrazin pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Atrazin, desisopropyl- pg/l LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

<0,005 SA
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Fyzikiilne a chemick6 sktiSky

Parameter Jednotka Povolen6 Vfsledok merania Neistota Princip Sktl5obnd met6da H SL TS

hodnota merania*

Ahazin, 2-hydroxy- pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

lniection - Det +l

5A

Atrazin, desethyl- pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
5A

Terbuthylazine, desethyl- pgil <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy psil <0,005 LC-MS/MS [dlrect lnternal Method

lnjection - Det +l

bA

Simazine, 2-hydroxy- ps/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
5A

Metamitron pgil <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
DA

Metribuzin pg/l <0,005 LC-I\/S/MS[direct lnternal Method

injection - Det +l
5A

Prometryn pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
DA

Propazine trg/l <0,005 LC-MS/MS [direct Internal Method

iniection - Det +l
SA

Simazin ps/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Terbuthylazine pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
5A

Terbutryn pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Alachlor ps/l <0,005 LC-MS/MS [direct lntemal Method

iniection - Det +l
SA

Chloridazon, methyl-desphenyl- pg/l <0,02 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
5A

Dimethachlor pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lntemal Method

injection - Det +l
DA

Flufenacet us/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l

SA

Metazachlot' us/l <0,005 LC-MS/MS [direct lntemal Method

injection - Det +l

5A

Metolachlor pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lntemal Method

injection - Det +I

JA

S-Metolachlor ug/l <0,1 00 LC-MS/MS [after lnternal Method

direct injection - Det
-l

SN

Chiorsulfuron ug/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +I
SA

Linuron us/l <0,005 LC-lt/S/MS [direct lntemal Method

injection - Det +l
SA

Nicosulfuron ps/l <0,005 LC-MS/MS[direct lnternal[.4ethod

injection - Det +l
SA

Cyproconazole pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
DA

Epoxiconazole ps/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Propiconazole pgi I <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Tebuconazole pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l

SA

Azoxystrobin us/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Chloridazone ps/l LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l

<0,005 bA
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Fyzik6lne a chefiick6 skri6ky

Parameter Jednotka Povolen6 Visledok merania Neistota Princip Skri5obnd met6da H SL TS

hodnota merania*

Ethofumesate pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Lenacil pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
bA

lvlesotrione pgi I <0,02 LC-MS/MS [direct lnternal Method
injection - Det+l

SA

Pendimethalin pg/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Quinmerac ps/l <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Celkovd objemov6 aktivita alfa Bq/l max, 0,2 0,05 Proporcion6lnym STN 75 761'1 kap.4 V - SA

detektorom

Celkov6 objemov6 aktivita beta Bq/l max, 0,5 <0,'10 Proporcion6lnym STN 75 7612 V - SA

detektorom

Objemov6 aktivita Rad6n 222 Bq/l max, 50 3,56 Emanometrick6 STN 75 7615 kap.2 V SA

stanovenie

Benzo(a)pyr6n mg/l <0,000003 LC-FLD PP-DCH-17 SA

Benzo(b)fluorant6n mg/l <0,000003 LC-FLD PP-DCH-17 5A

Benzo(ghi)peryl6n mg/l <0,000003 LC-FLD PP.DCH.17 SA

Benzo(k)fluorant6n mg/l <0,000003 LC.FLD PP-DCH.17 SA

Fluorant6n mg/l <0,000003 LC-FLD PP-DCH-17 SA

lndeno(1,2,3-cd)pyr6n mg/l <0,000003 LC-FLD PP.DCH-17 SA

Suma PAU mg/l max,0,1 <0,0003 LC.FLDPP.DCH-17V.SA
1 ,1,2,2-Tetrachl6retyl6n mg/l <0,0003 GC-FID PP-DCH-28 SA

1,2{ichl6ret6n mg/l <0,0003 GC.FID PP.DCH-28 SA

Benz6n mg/l <0,0001 GC.FID PP-DCH-28 SA

Chl6rbenz6n mg/l <0,0001 GC-FID PP-DCH-28 SA

Dichl6rbenz6ny mg/l <0,00007 GC-FID PP.DCH.28 SA

Sty16n ps/l <0,0001 GC-FID PP-DCH.2B 5A

Tetrachl6rmet6n mg/l <0,001 GC-FID PP-DCH.28 SA

Tolu6n mg,4 <0,0001 GC.FID PP-DCH.28 SA

Xyl6ny (m+o+p) mg/l <0,0001 GC-F|D sOp-OCH-SS SN

PosIdenie sfladu / neslladu

Visledok merania sledovan6ho parametra mang6n analyzovanej vzorky vody nie je v silade s limitnfmi hodnotami ukazovatelbv kvality surovej vody kateg6rie Al podl'a

Prilohy d.1 Vyhlesky MZP SR d. 636/2004, ktorou sa ustanovujri po2iadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnych vodovodoch.

Vlsledky merani ostatnfch sledovanlch fyzik6lnych a chemickych parametrov v analyzovanej rrzorke vody sri v stlade s limitnymi hodnotami ukazovatelbv kvality surovej

vodykateg6rieAlpodl'aPrilohyd.lVyhlaskyMZP SRd.636/2004,ktorousaustanovujri poziadavkynakvalitusurovejvodyanasledovaniekvalityvodyvoverejnich

vodovodoch.

Vfsledky merani sledovanich r6diologickfch parametrov analyzovanej vzorky vody sri v s0lade s limitnimi hodnotami ukazovatelbv kvality surovej vody kateg6rie A1 podfa

Prilohyd.lVyhl65kyMZP SRd.636/2004,ktorousaustanovuj0 po2iadavkynakvalitusurovejvodyanasledovaniekvalityvodyvoverejnfchvodovodoch.

jezaloZenb rozhodnutie o stlade / nesUlade v zmysle dokumenlu ILAC-G8:03/2009.

Pos0denie sriladu I nes0ladu nie je moZn6 zamieiaf za vlsledky pos0denia zhody vykonan6 inSpekinym alebo certifikadnlm o196nom.
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Vysvetlivky: H-hodnotenie
V - vyhovuje

NE - nevyhovuje
(A) - akreditovan! odber
(SA) - akreditovan! odber vykonany subdod6vatelsky

SPP - Standardn! pracovnli postup

ND - danou met6dou nedetekovateln6

LOQ, LQ - medza stanovenie met6dy

KTJ - kol6niu tuoriaca jednotka

NM - nevyhnutn6 mnoZstvo

m - najvy55ia povolen6 hodnota pri jednorzorkovom hodnoteni

M, c - "M" je najvySSia povolen5 hodnota pre podet vzoriek'c" z 5 pri pdtvzorkovom hodnoteni
- - roz5iren6 neistota urden6 s koeficientom roz5irenia k=2 (s pravdepodobnostbu 95%), nezahriuje neistotu vzorkovania.

- roz5iren6 neistota uveden6 v % vyjadruje neistotu z vlsledku merania.

SL - laboratdrium vykonAvaj0ce sk[Eku: NZ-Nov6 26mky, TR-Turcianske Teplice, RK-Ru2omberok, W-Trebi5ov

Prehl6senie; Laborat6rium nezodpoved6 za inform6cie dodan6 z6kaznikom, ktor6 md2u ma[ vplyv na platnosf vlsledkov.
Ak vzorku poslqytol zSkaznik, vlsledky sa vzfahujti ku vzorke, tak ako bola do laborat6ria prijat6.

Merad16 a meracie zariadenia pouZit6 na skiSky boli kalibrovan6 alebo overen6 v zmysle platnfch metrologickfch predpisov.

Visledky sa t'ikajI iba predmetu skrlSok a nenahr6dzaj0 in6 dokumenty napr. spr6vneho charakteru.

Vfsledok oznadenf v tomto protokole ako neakreditovan6 skriika nie je predmetom akredit6cie.

Vfsledok oznadenf v tomto protokole ako subdod6vka je vlisledkom merania subdod6vatel'a na z6klade kontraktu.

Protokol m6ie byf reprodukovan! alebo vileiovani do propagadnfch materidlov len s pisomnym sthlasom sk05obn6ho laborat6ria a v rozsahu tohto srihlasu.

Ak6kolVek pozmeriovanie, vyhotovovanie k6pii dasti sktiSobn6ho protokoluje nepovolen6 a takyto protokol sa st6va automaticky neplatnfm.

Overenie pravosti a 0plnosli protokolu je mo2n6 na z6klade 2iadosti vykonaf na pracovisku sk0Sobn6ho laborat6ria, Ko16 je uveden6 v Zhlavi
protokolu - ,,N6zov a adresa sktSobn6ho laborat6ria"

Laborat6rium je akreditovan6 SNAS, ktoni je signat6rom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akredit6cie laborat6rii.

Vfsledky analtiz elektronicky validoval(i):
Viera Valkovd

Ved0ca sklSobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

Vyhotovil: Simona Lis6

dislo dokumentu: 2021 101 41 51251605

t;)*J

TS - typ skt5ky
A - akreditovan6 skriSka vykonan6 vo vlastnom sk[Sobnom laborat6riu

N - neakreditovan6 skriSka vykonanA vo vlastnom sk[Sobnom laborat6riu

SA - akreditovan6 sk(5ka vykonand subdod6vatelsky

SN - neakredilovan6 skriSka vykonan6 subdod6vatelsky

(TM) - sk[5anie mimo laborat6ria u zAkaznika

Protokol o skri5ke schv6lil:
Viera Valkov6

Ved0ca sk[5obn6ho laborat6ria Turdianske Teplice
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