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N6zov a adresa sku5obn6ho laborat6ria: I tt6zov a adresa zilkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. I Obec Vozokany

Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice I Hlavna 57
tCO: se 248376 | SZs 05 Vozokany
Pracovisko: I SLOVENSKO
Skri5obn6 laborat6rium Turdianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tel: 043/490 1562

RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofi ns.sk
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D6tum prevzatia vzorky: 09.11.2021

lnformdcie o odbere vzorky:
Ddtum odberu:

Teplota pri odbere:

Miesto odberu:

Vzorku odobral:

Metoda odberu:

Postup odberu:

P16n odberu:

lnform5cie o vzorke:

N6zov vzorky:

Spdsob uskladnenia:

Materi6l:

Mikrobiologick6 skrlSky

09.11.202110:45
10,9'C
OU Vozokany, Hlavna 57, Vozokany

DuSan Varecha

SPP-OOt Odber pitnlch v6d (A)

bodovd vzorka

Protokol o odbere 6.: DV-091 12021-4

104-202',t-00038242

Vodojem

Chladnidka 1'C - 5"C
Surovd voda

D6tum vykonania sklSky: 09.11.2021 - 19.11.2021 D6tum vystavenia protokolu : 19.1 1.2021
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Parameter Jednotka Povolen6 hodnota Vfsledok merania Neistota Skrl5obn6 met6da H SL TS
merania'

Bezfarebn6 bidikovce jedince/ml 0 sTN 75 771 1 SA

Vl6knit6 bakt6rie okrem Fe a l\;!n jedince/ml

bakt6rii
0 sTN 75 771'l 5A

Mikromyc6ty jedince/ml 0 sTN 75 771 1 5A

2iv6 organizmy jedincelml max, 10 0 STN 75 7711 V SA

Mflve organizmy jedince/ml 0 sTN 75 771 1 5A

2elezil6 a mang6nov6 bakt6rie Yo 0 sTN 75 7712 5A

Abiosest6n 3 2go/o sTN 75 7712 SA

Escherichia coli KTJ/100 ml max,25 0 STN EN ISO V SA
9308-1:20'15

Enterokoky KTJ/100 ml max,300 0 STN EN ISO 7899.2 V SA

Koliformn6 bakt6rie KTJ/100 ml max,50 0 STN EN ISO V SA
9308-1:201 5

Kultivovatel'n6mikroorganizmypri KTJ/ml

22"C
0 STN EN ISO 6222 5A

Kultivovatel'n6mikroorganizmypri KTJ/ml
JOL

0 STN EN ISO 6222 5A

Fyzik6lne a chemick6 skriiky

Parameter Jednotka Povolen6 Visledok merania Neistota Princip SkriSobn6 met6da H SL TS
hodnota merania*

Alkalita celkov6 (KNK 4,5) mnpl/l min, 0,8 5,8 3Yo Titr6cia STN EN ISO 9963-1 V TR A

Am6nne i6ny mg/l max, 0,5 0,12 15ok Spektrofotometria STN ISO 7150-1 V TR A
(uv^/rs)

Protokol o skrlSke 6. AR-21-KT-035665-01

Prilohy:

Mellilleteh:
Vyturuje:

hilizi:
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Fyzik5lne a chemick6 skrl6ky

Posrldenie sfladu I nesfladu

Vfsledok merania sied-ovan6ho parametra mang6n analyzovanej vzorky vody nie je v stilade s limitnjtmi hodnotami ukazovatelbv kvality surovej vody kateg6rie Al podlh

Prilohyd.lVyhl65kyMZP SRd.636/2004,ktorousaustanovujri poZiadavkynakvalitusurovej vodyanasledovaniekvalityvodyvoverejnlchvodovodoch.
Visledky merani ostatnlch sledovanfch fyzik6lnych a chemickfch parametrov v analyzovanej l.zorke vody sti v s0lade s limitnlmi hodnotami ukazovatelbv kvality surovej

vody kateg6rie A1 podl'a Prilohy d.1 Vyhlasky MZP SR d. 636/2004, ktorou sa ustanovujri poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnfch
vodovodoch.

je zalo2en6 rozhodovacie pravidlo / nestlade v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/201 9.

Posridenie sfladu / nestladu nie je moZn6 zamiehat za vlsledky posIdenia zhody vykonan6 in5pekdnlm alebo certiflkadnim o196nom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhovuje
(A) - akreditovan! odber
(SA) - akreditovan! odber vykonany subdoddvatelsky

SPP - Standardny pracovn! postup

ND - danou met6dou nedetekovatel'n6

LOQ, LQ - medza stanovenie met6dy

KTJ - kol6niu tvoriaca jednotka' 
NIV - nevyhnutn6 mnoZstuo

m - najvyS5ia povolen6 hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni

M, c - "M" je na1vy5Sia povolen6 hodnota pre podet vzoriek "c" z 5 pri piit'workovom hodnoteni
* - roz5ken6 neistota urden6 s koeflcientom roz5irenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriuje neistotu vzorkovania.

- roz5ken6 neistota uvedene v % vyjadruje neistolu z {sledku merania,

SL - laborat6rium vykonSvajIce sk[5ku: NZ-Nov6 26mky, TR-Turcianske Teplice, RK-Ru2omberok, W-TrebiSov

Prehl6senie: Laborat6rium nezodpoved6 za inform6cie dodan6 z5kaznikom, ktor6 md2u mat vplyv na platnosf {sledkov.
Ak vzorku poslqltol z6kaznik, vlsledky sa vztahujI ku vzorke, tak ako bola do laborat6ria prijat6.

Merad16 a meracie zariadenia pouZit6 na sktiky boli kalibrovan6 alebo overen6 v zmysle platnfch metrologicklch predpisov.

Vfsledky sa likajt iba predmetu skri5ok a nenahr6dzajI in6 dokumenty napr. spr6vneho charakteru.

Vysledok oznadenf v tomto protokole ako neakreditovan6 sk05ka nie je predmetom akredit6cie.

Vlsledok oznadeny v tomto protokole ako subdod5vka je vlisledkom merania subdod6vatel'a na z6klade konkaktu,

Protokol m62e byt reprodukovani alebo v6leriovanf do propagadnych materi6lov len s pisomnim s0hlasom skf5obn6ho laborat6ria a v rozsahu tohto sr]hlasu.

Ak6kol'vek pozmeiovanie, vyholovovanie k6pii dasti skriSobn6ho protokolu.je nepovolen6 a takfto protokol sa st6va automaticky neplatnlm.
Overenie pravosti a Iplnosti protokolu.ie moZn6 na z6klade 2iadosti vykonaf na pracovisku skriSobn6ho laborat6ria, kto16 je uveden6 v z6hlavi
protokolu - ,,N6zov a adresa skiSobn6ho laborat6ria"

Laborat6rium je akreditpvan6 SNAS, ktoni je signat6rom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akredit6cie laborat6rii.

TS - typ skriSky

A - akreditovan6 skriSka vykonan6 vo vlaslnom sktSobnom laborat6riu

N - neakredilovan6 sk05ka vykonand vo vlastnom ski5obnom laborat6riu

SA - akreditovan6 skriSka vykonan6 subdoddvatetsky

SN - neakreditovan6 skriSka vykonan6 subdod6vatel'sky
(TM) - skl5anie mimo laborat6ria u zbkaznika

Parameter Jednotka Povolen6 Vfsledok merania Neistota Princip SkriSobn6 met6da H SL TS

hodnota merania*

Dusidnany mg/l max,50 <0,046 IC-UV LS-PP.CH.8O V TR A

Dusitany mg/1 <0,026 IC-UV LS-PP-CH-8o TR A

Chemickd spotreba kyslika mg/l max, 3 <0,5

manqanistanom

Tik6cia LS-PP-CH-S V TR A

Mang6n (Mn) mg/l max,0,05 0,061 10Yo ICP-OES STN EN lS0 11885 NE TR A

PH 6,5 - 8,5 7,86 0,06 Potenciomekia STN EN lS0 10523 V TR A

Vodivosf pri 20"C mS/m 46,8 6Yo Konduktometria LS-PP-CH-17 TRA
Vol'n! chl6r mg/l <0,03 spektrofotometria see truo.ut.ozoe gtl; NZ A

2elezo (Fe) mg/l max,0,2 0,11 10o/o ICP-OES STN EN lS0 11885 V TR A

Absorbancia (254 nm, 1 cm) max,0,08 0,020 3ok Spektrofotometria Spp tt'tO.U.tS+ V - SA

Farba mg/l max,20 <2 Spektrofotometria Spp tltO.u.ost V SA

Chut' prijateln6 pre

spotrebitela

Senzorick6 anal!'za STN EN 1622 SA

Pach bez 26pachu Senzorickd analfza STN EN 1622 5A

ZAkal FNU max,S 0,34 ZYo Nefelometria Spp tttO.U.OSZ V SA
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Vysledky analtfz'elektronicky validoval(i):
Viera Valkovd

Ved0ca sktSobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

Vyhotovil: Simona Lisd

eislo dokumentu: 20211 1191 4456333 Protokol o skri5ke schv6lil:
Viera Valkovd

Ved0ca skUSobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice
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AKREDITOVANE t,*
SKUSoBNe 'ii

LABORAToRIUM 6
SNAS .6\r
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