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A,N - akreditovan6/neakreditovanii skir5ka

Protokol o skri5ke i.: 1179312023

l. Objednivatel' skri5ok :

N6zov organiz6cie : Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

Adresa organizicie : Komjaticka 73, 940 02 Novd Ziml<y
rio:53248316

2. Oznaienie zakinky z L23lll6l dislo objedn{vky: SK0113117360 zo df,a 26.09.2023

3. Matrica odobratej vzorky: voda
4. Druh vzorky: surovil voda
5. D6vody odberu a anallzy vzorky: Vyhl65ka i,. 63612004 Z.z. Ministerstva Zivotndho prostredi4 ktorou sa Lrstanovuj[r

poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejnl!'ch

vodovodoch

O. UAaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu : Zixod
Oznadenie zdroja : 104-2023-00034563
Evidendnddislovzorky : 1179312023

7. Vfsledky skri5ok :

Vysvetlivky:

(AO) - akreditovanii odber.

S - skriSka vykonan6 extemlhn poskyovatel'om v,jkonu skri3ky.

Neistota - relativna rozSiren6 neistota s koeficientom pokryia k:2, nezahriuje neistotu vzorkovania.

Neistota IS - relativna roziireni neistota s koeficientom pokrytia k : 2, zahriuje neistotu vzorkovania.

a - objernovii aktivita, m - hmotnostnii koncentricia, av - celkovii objemovri aktivita, aNo - najmen5ia detegovatel'nii objemova aktivita

(na hladine qiznamnosti 95%)

Rozhodnutie o registrdcii sluZby ddleZitej z hl'adiska radiadnej ochrany na stanovenie radiologickjch ukazovatefov kvality pitnej,

pramenitej a mineriilnej vody Regioniilneho tradu verejndho zdravotnictva v Banskej Bystrici - dislo spisu :280612018.

Pozniimky:

Uvedend vjsledky sa vzt'ahujri ku vzorke, ako bola dodanii. l,aborat6rium nezodpovediza infonniicie o vzorke, ktor6 dodal zikamik.
Protokol o skriSke m6Ze byt'reprodukovanf len kompletn! a Ziadnajeho dast'nesrnie bfl'pouZit| bez sthlasu laborat6ria k propagadnlhn

Vzorku odobral : objedn6vatel'
D6tum odberu : 26.9.2023
D6tum prevzatia vzorky : 28.9.2023
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INGEO - ENVILAB. s.r.o. Protokol o skri5ke i.: 1179312023

8. Doplilujrice informicie :

Miesto vfkonu skir5ky: INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divizia ch6mie a mikrobiol6gie, Bytdick6 16, 010 Ot Zilina
Protokol vypracoval : Svrdkovd Anna
Odch;flky, doplnky alebo vfnimky oproti normovanej slcu5ke: -
Ddtum vykonania sku5ok : 289.2023- 10.10.2023 '
Podet listov protokolu : 2

Protokol schv6lil: rC. 
I1,.".*6M.y^
u/v447 t')1'v

koniec protokolu

: 10.10.2023
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