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N6zov a adresa sk05obn6ho laboratoria: I N6zov a adresa zAkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. I OUec Vozokany

Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice I Hlavn5 57

tCO: Sa 248376 | SZS 05 Vozokany

Pracovisko: I SLOVENSKO

Sk05obn6 laboratorium Turdianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tel: 043/490 '1562

Registration Envi roSK@eu rofins. sk, wvw.eu rofins. sk

Protokol o skuike c. AR-23-KT-026652-01

D6tum vykonania sk0Sky: 17.08.2023 - 23.08.2023 D6tum vystavenia protokol u : 23.08.2023

17.08.2023 8:45

20,9 "C

Re5taur6cia Ven Di6fa:, -..
KNSIIAN ZACIK

SPP-OO1 Odber pitnfch vdd (A)

bodov6 vzorka

Protokol o odbere i.: KZ-17082023-3

1 04.2023-00029884

ReStaur6cia Ven Di6fa

Chladnidka 1'C - 5'C
Pitn6 voda

lll ll I I ililllilililt lil ilil1ilililt til 1ilililIil1ililt til

D6tum prevzatia vzorky: 17 .08.2023

lnform6cie o odbere vzorky:
D6tum odberu:

Teplota vzorky pri odbere:

Miesto odberu:

Vzorku odobral:

Met6da odberu:

Postup odberu:

Pl6n odberu:

lnform6cie o vzorke:

# N6zov vzorky:

Sp6sob uskladnenia:

Materi6l:

Fyzik6lne a chemick6 sk05ky

VDZ,EKENY XAZSNE

!l:,r:,**' 3ec/z<

Parameter

Chl6rdioxid

Chirt"y

Jednotka Povoleni Vfsledok merania Neistota Princip Skrl5obni met6da H SL TS
hodnota merania'

mgfl <0,20 - Spekhofotometria SeR truO.tr,t.tzl gtrll - TR N

mg/r <0,005 - lc-EC spp tr,to.u.ogz sA

Vysvetlivky: H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhowje
(A) - akreditovanf odber
(SA) - akreditovanf odber vykonanf subdod6vatelsky

SPP - Standardni pracovnf postup

ND - danou met6dou nedetekovateln6

LOQ, LQ - medza stanovenie met6dy

KTJ - kol6niu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutn6 mno2stvo

m - najvy5Sia povoleni hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni

M, c - "M" je najvy55ia povolen6 hodnota pre podet vzoriek "c" z 5 pri pdtworkovom hodnoteni
*- roz5irenh neistota urdenA s koeficientom roziirenia k=2 (s pravdepodobnostbu 95%), nezahriuje neistotu vzorkovania.

- roz5irend neistota uveden6 v % vyjadruje neistotu z vlsledku merania.
* - Prijatetn6{, pre spotrebitelov a bez abnorm6lnych zmien

SL - laborat6rium vykondvajtce sktSku: NZ-Nov6 Z6mky, TR-Turdianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-Trebi5ov

Prehlisenie: Laborat6rium nezodpoved6 za informilcie dodan6 z6kaznikom (#), ktor6 m62u mat vplyv na platnost v!,sledkov. Ak vzorku poskytol z6kaznik, uisledky sa

vztahuj0 ku rzorke, tak ako bola do laborat6ria pri.iat6. Meradl6 a meracie zariadenia pouiit6 na sku5ky boli kalibrovan6 alebo overen6 v zmysle platnfch

metrologickfch predpisov. V!,sledky sa tikaj0 iba predmetu sk05ok a nenah16dzajI in6 dokumenty napr. spr6vneho charakteru. Vfsledok oznacenf v tomto
protokole ako neakreditovanA sktSka nie je predmetom akredit6cie. Vfsledok oznadenf v tomto protokole ako subdod6vka je Wsledkom merania

subdod6vatela na z6klade kontraktu. Protokol m6Ze byf reprodukovanf alebo vclefrovanf do propagadnich materiiilov len s pisomnfm sthlasom sk0Sobn6ho

laboratdria a v rozsahu tohto s0hlasu. Ak6kolvek pozmeiovanie, vyhotovovanie k6pii casti sk05obn6ho protokolu je nepovolen6 a takfto protokol sa st6va

automaticky neplatnfm. Overenie pravosti a 0plnosti protokolu je moZn6 na z6klade Ziadosti vykonat na pracovisku sk05obn6ho laborat6ria, ktor6je uveden6 v

zAhlavi protokolu ;,,NAzov a adresa skt6obn6ho laboratdria"

TS - typ sk0Sky

A - akreditovan6 sktSka vykonan6 vo vlastnom sk0Sobnom laboratoriu

N - neakreditovan6 sk0Ska vykonanA vo vlastnom sktSobnom laborat6riu

SA - akreditovanA skO5ka vykonanA subdod6vatetsky

SN - neakreditovan6 skriSka vykonan6 subdod6vatelsky
(TM) - sk06anie mimo laborat6ria u z6kaznika
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Ddtum: io -!. ?,oL\
Cis/o sors*,

tmtszrint: i7Z/22>
bilohy:

Mdldkletek:
Vyboruje:

Ifiizi:
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Environment Testing

Vfsledky anaUz elektronicky validoval(i):
Viera ValkovA

Vyhotovil: Tatiana Kostolnikov6

Overenie platnosti dokumentu

Protokol o skrlSke 6. AR-23-KT-026652-01

Vedtca sk!5obn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

Eurdlnr ErMronmttii Tctitq SloY.lL ar.o.
Robotnld(. E2on6, 039 0l ruraltn*. T.pfice

Eor 531{8375 oC 2uur51o8
rC DPx: $cr:13$lo8

Protokol o sk05ke schv6lil:
Viera Valkovit

Vedirca sktSobneho laborat6ria Turaianske Teplice

/n)*J
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