
i$ eurofins e$NAS
Reg. No.749/5-406Environment Testing

N6zov a adresa sk05obn6ho laborat6ria:
Eurofins Environment Testing Slovakia s,r.o.

Robotnicka 820/36, 039 01 Turcianske Teplice

tCO: Se 248 376
Pracovisko:

Skri5obn6 laborat6rium Turcianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tel:043/490 1562

RegistrationEnviroSK@eurofins.sk, www.eurofins.sk

N6zov a adresa zAkaznika:
Obec Vozokany

Hlavn5 57

925 05 Vozokany

SLOVENSKO

DStum prevzatia vzorky: 26.09.2023
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Vzorku odobral:
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M i krobiol og ick6 skriSky

Protokol o skuike c. AR-23-KT-032046-01
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D6tum vykonania sk[Sky: 26.09.2023 - 10.10,2023 Ddtum vystavenia protokolu: 10.10.2023

26.09.2023 9:15

10,7 "C

ZS Vozokany

Peter Z6mednik, Eurofins Environment Testing

SPP-OO1 Odber pitnfch v6d (A)

bodovdr vzorka

Protokol o odbere d.'. PZ-26092023-1

1 04.2023.00034562

ZS-spolodn6 kuchyia s MS

Chladnidka 1"C - 5'C
Pitna voda - hromadne zasob., rozvodn6 siet - MinimSlny rozbor pdl'. Vyhla5ka MZSR9112023Z.z.

Fyzikalne a chemick6 sk[Sky

Parameter Jednotka Povoleni Visledok merania Neistota Princip SktiSobni met6da H SL TS

hodnota merania*

Antim6n (Sb) pS/l s10 <1 ICP-MS LS-PP-CH-85 V TR A

OBEC VONOKAM

l'o 
-'t 

3 -10- 2023

Parameter Jednotka Povoleni hodnota Vfsledok merania Neistota SkriSobni met6da H SL TS
merania*

Vl6knite bakt6rie okrem Fe a Mn jedince/ml <0

bakt6rii
0 STN 75 7711 V SA

Mikromyc6ty jedince/ml <0 0 STN 75 7711 V - SA

2iv6 organizmy jedince/ml <0 0 STN 75 7711 V - SA

Mrtve organizmy jedince/ml <30 0 STN 75 7711 V . SA

Zelezitba mangAnov6 bakt6rie o/o <10 0 STN 75 7712 V - SA

Abioseston Yo <10 2 29o/o STN 75 7712 V SA

Escherichia coli KTJ/'100 ml <0 0 STN EN ISO V . SA

9308-1:201 5

Crevn6 enterokoky KTJ/100 ml <0 0 STN EN ISO 7899-2 V SA

Koliformn6 bakt6rie KTJ/100 ml <0 0 STN EN ISO V SA
9308-1:201 5

Kultivovateln6 mikroorganizmy pri KTJ/ml <200

22C
1.4 x 101 157o STN EN tSO 6222 V - SA

Kultivovateln6 mikroorganizmy pri KTJiml <50

36'C
1.9 x 101 130/o STN EN ISO 6222 V - SA
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Fyzik6lne a chemick6 skiSky

Parameter Jednotka PovolenS Vfsledok merania Neistota Princip Skti5obn6 met6da H SL TS

hodnota ' merania*

Az6n (As) pg/l <10 4,4 20Yo ICP-MS LS-PP-CH-8s V TR A

86r (B) mg/l <1,,5 <0,03 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

Draslik (K) mg/ 1 - 10 1 ,4 160/0 ICP-OES STN EN lS0 11885 V TR A

Hlinik (Al) mg/ <0,20 <0,02 ICP.OES STN EN ISO 11885 V TR A

Hordik (Mg) mg/1 <125 19,9 6Yo ICP-OES STN EN lso l'1885 V TR A

Chl6rdioxid mg/l max,0,20 0,15 6Yo Spektrofotometria SPP |NO.M.173 (TM) V TR N

Chr6m (Cr) pS/l <50 <1 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

Kadmium (Cd) !rS/l <5,0 <0,3 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

lVlang6n (Mn) pSil <50 53 10% ICP-OES STN EN lS0 11885 NE TR A

Med (Cu) mg/ <2,0 0,015 10Yo ICP-OES STN EN lso'11885 V TR A

Nikel (Ni) pS/l <20 <5 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

Olovo (Pb) ug/l <10 < 1 ICP-MS LS-PP-CH-8s V TR A

0rtuf (Hg) us/l s1,0 0.3 20% ICP-|\4S LS-PP-CH-8s V TR A

Selen (Se) US/l <20 <1 ICP-MS LS-PP.CH-8s V TR A

Sodik (Na) mg/l <200 55,6 lYo ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

Striebro (Ag) pg/l <50,0 <1 ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

Vapnik (Ca) mg/l min,30 30,2 6% ICP-OES STN EN lso 11885 V TR A

V6pnik a hordik mmol/l 1,1-5,0 1,6 Vipocet LS-PP-CH-67 V TR N

Zelezo (Fe) mg/ 30,2 0,11 10% ICP-oES STN EN ISO 11885 V TR A

Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 0,010 Spektrofotometria Spp ttlO.l,t.tsA v SA

Amonne iony mg/ <0,50 <0,05 Spektofotometria Spp lttO.N.OO+ v SA

Bromidnany US/l <'10,0 <2 tc-EC spp luo.tr,t.ogz v - sA

Celkov6 kyanidy pS/l <50 <5 Spektrofotometna Spp ttlO.tr,t.OZt V - SA

Dusidnany mg/l <50 <0,5 |GEC spp tNo.tr,t.osz v - sA

Dusitany mg/ <0,50 <0,02 tc-uv spp tr.ro.u.ogz v sA

Farba mg/l <15 <2 Spektrofotometria Spp lruO.trl.Ost V SA

Fluoridy ms/r <'1,5 0,21 10% lc-EC sPP |NO.M.092 V SA

Chemickir spokeba kyslika mg/l <3,0 <0,5
manoanistanom

Titr6cia sPP |NO.M.031 V - SA

Chlorednany mg/l <0,25 <0,05 tc-Ec spp truo.u.ogz v - sA

Chloridy mg/r <250 3.41 10% IC-EC sPP 1N0.1V.092 V SA

Chloritany mg/ <0,25 <0,005 rc-Ec spp lt'to.N.osz v sA

Chut Priiatel'n6 ** Senzorick6 analfza STN EN 1622 SA

Pach Priiatel'ny 
-- Senzoricka analfza STN EN 1622 SA

pH 6,5 - 9,5 7,83 2% Potenciometria Spp tttO.w.OO0 V SA

Vodivosf pri 20'C mSim <125 50,2 3Yo Konduktometria Spp tl'tO.ttt.OOz V SA

Sirany mg/l <250 12,54 10Yo IC-EC Spp tttO.tvt.OgZ V SA

Zitkal FNU <5 0,21 2o/o Nefelomefia spp ttlo.u.osz v - sA

Benzo(a)pyren pS/l max, 0,01 <0,003. LC-FLD PN-EN lS0 17993:2005 V - SA

Suma PAU Ug/l max,0,1 <0,006 - LC-FLD PN-EN lS0 17993:2005 V SA
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Fyzik6lne a chemick6 sk0Sky

Parameter Jednotka Povolen6 Vfsledok merania Neistota Princip SkriSobni met6da H SL TS
hodnota , merania*

Benz6n pg/l max, 1 <0,25 * HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; V - SA
PN-EN lS0 10301:2002

Chlorbenz6n pg/l max,10 <0,25 . HS-GC-MS PN-lSO 1 1423-1:2002;

PN-EN lS0 10301:2002

5A

Dichl6rbenz6ny (suma) pg/l max, 0,3 <0,25 . HS-GC-MS PN-lSO 11423-'l:2002;
PN-EN lS0 10301:2002

5A

1,2-Dichl6ret6n pg/l max,3 <0,25 * HS-GC-MS PN-ISO 11423-1:2002; V SA
PN-EN lS0 10301:2002

Vinylchlorid ps/l max, 0,5 <0,25 . HS-GC-MS PN-lSO 1 1423-'l:2002;

PN-EN lS0 '10301:2002
bA

Tetrachloret6n us/l <0,25 * HS-GC.MS PN-lSO 1 1423-1:2002;

PN-EN lS0 10301:2002
SA

Trichl6ret6n ps/l <0,25. HS-GC-MS PNIS0 1 1423-1:2002;

PN-EN ISO 10301:2002
SA

Tetrachl6ret6n a trichloret6n us/l max,'10 <0,25 * HS-GC-I/S PN-lSO 1 1423-1:2002,

PN-EN lS0 10301:2002
SA

Trihalomet6ny suma mg/l max,0,1 <0,00025 - HS.GC-[/S PN-lS0 '1 1423-1:2002;

PN-EN lS0 10301:2002

SA

Carbendazim t'S/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +1

SA

Atrazin US/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lntemal Method V - SA
injection - Det +l

Atrazin, desizopropyl- ps/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injectron - Det +l
SA

Atrazin, 2-hydroxy- pg/l max,2 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Akazin, desetyl- ts/l
max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Terbutylazin, desetyl- pg/l max, 0,1 0 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method
iniecton - Det +l

Terbutylazi n-desetyl-2-hydroxy ug/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lntemal Method

iniection - Det +l
SA

Simazin, 2-hydroxy- ps/l max,0,'10 <0,005 LC-MS/MS [direct lntemal Method

iniection - Det +l
SA

Metamitron !'S/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Metribuzin ps/l max,0,'10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
bA

Prometryn pg/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Propazin ug/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

Simazin ps/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Terbutylazin pg/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Terbutryn pg/l max,0,'10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Alachl6r pg/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method
iniection - Det +l

SA

Chloridazon, methyl-desphenyl- pg/l max, 6 <0,02 LC-MS/MS [dlrect lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Dimethachlor ps/l LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
max,0,10 <0,005 SA
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Parameter Jednotka Povolen6 Vfsledok merania Neistota Princip Skri5obn6 met6da H SL TS

hodnota ' merania*

Flufenacet Ug/l max, 0,10 <0,005 - LC-MS/MS [direct Internal Method V SA

iniection - Det +l

Metazachlor pg/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct Internal Method

iniection - Det +l
SA

Metolachlor pg/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

S-Metolachlor uS/l max,0,'10 <0,1 00 LC-MS/MS [after lnternal Method

direct injection - Det
-1

SN

Chlorsulfuron ps/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

Chlorotoluron tig/l max,0,'10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

SA

Desmetyl-isoproturon ps/l max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
5A

Linuron ps/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Nicosulfuron psil max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l

SA

Cyproconazole us/l max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

Epoxiconazole pg/l max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

SA

Prochloraz ps/l max, 0,10 <0,02 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

Propiconazole us/l max, 0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Tebuconazole trS/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l
SA

Azoxystrobin ps/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

injection - Det +l

SA

Chloridazon ps/l max, 0,10 <0 005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
bA

Etofumesat pg/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l
SA

Lenacil pg/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

SA

Mesotrione ps/l max, 0,10 <0,02 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

SA

Pendimethalin ps/l max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct Internal Method

iniection - Det +l
SA

Quinmerac usil max,0,10 <0,005 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniection - Det +l

SA

Kyselina chl6roctov6 usil <5 LC-MS/[/S [direct lnternal Method

iniectionl

5A

Kyselina dichloroctov6 pg/l <'10 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniectionl

SA

Kyselina trichloroctov6 trS/l <10,0 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniectionl

SA

Kyselina br6moctov6 . trSil <50 LC-|\4S/MS[direct lnternalMethod

iniectionl

SN

Kyselina dibromoctov6 pg/l <50 LC-MS/MS [direct lnternal Method

iniectionl

SN

Kyseliny halooctov6 suma pS/l <60,0 <50 Vipodet lnternal Method V - SN
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Fyzik6lne a chemick6 sk05ky

Parameter Jednotka Povoleni Vfsledok merania Neistota Princip SktiSobn6 met6da H SL TS

hodnota , merania*

Celkov6 oblemov6 aktivita alfa Bq/l max,0,10 006 60% Proporciondlnym STN 75 7611 kap.4

detektorom

SA

Celkov6 objemovir aktivita beta Bq/l max, 0,50 <0,10 Proporcion6lnym STN 75 7612

detektorom
SA

Objemov6 aktivita Radon 222 Bq/l max,100 4,76 200/o Emanometrick6 STN 75 7615 kap.2

stanovenie

SA

Postdenie sfladu / nes0ladu

Vlsledky merani sledovan!,ch mikrobiologickfch a biologickfch parametrov analyzovanej vzorky vody st v stlade s limitnfmi hodnotami ukazovatelov kvality vody podla

monitorovani pitnej vody, mana2ment rizik syst6mu z6sobovania pitnou vodou a manaZment rizik domouich rozvodnich syst6mov.

Vj,sledky merani sledovanfch fyzik5lnych a chemickj,ch parametrov mangAn v analyzovanej vzorke vody nie s0 v s0lade s limitnfmi hodnotami ukazovatelov kvality pitnej

postup pri monitorovani pitnej vody, mana2ment rizik syst6mu z6sobovania pitnou vodou a manaZment rizik domou.ich rozvodnfch syst6mov.

V!,sledky merani ostatn!,ch sledovanfch lzik6lnych a chemick!,ch paramekov analyzovanej vzorky vody s0 v sUlade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality pitnej vody
podla Vyhla5ky Ministerstva zdravotnlctva SR 6.91/2023Z.z.z13.marca 2023, ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitn6 hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplei vody,
postup pri monitorovani pitnej vody, manaiment rizik syst6mu z6sobovania pitnou vodou a manaZment rizik domoufch rozvodnfch syst6mov a Rozhodnutia Uradu verejn6ho

zdravotnictva d.0HZP-430-89726-20l9prelimitnehodnotyvybranfchnerelevantnj,chmetabolitovpesticidov.Suma pesticidovarelevantnfchmetabolitovnepresahuje

limitn0 hodnotu 0,5 ug/|.

Vfsledky merani sledovan!'ch r6diologickj,ch ukazovatelov analyzovanej vzorky vody s[r v sulade s po2iadavkami Vyhle5ky Ministerstva zdravotnicfa Slovenskej republiky

d.'100 z '19.marca 2018 o obmedzovani oiiarenia obyvatelov z pitnej vody, z prirodnej miner6lnej vody a z pramenitej vody.

je zaloien6 rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.

Pos0denie sUadu / nes0ladu nie je moZn6 zamieriat za vfsledky pos0denia zhody vykonan6 inSpekdnim alebo certifikadnj,m org6nom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie

V - vyhovuje

NE - nevyhovuje
(A) - akreditovanf odber
(SA) - akreditovany odber vykonanli subdod5vatelsky

SPP - Standardni, pracovnf postup

ND - danou met6dou nedetekovateln6

LOQ, LQ - medza stanovenie met6dy

KTJ - kol6niu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutn6 mnoZstvo

m - najvyS5ia povolend hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni

M, c - "M".le najvy5Sia povolen6 hodnota pre podet vzoriek "c" z 5 pri piit'vzorkovom hodnoteni
* - roz5iren6 neistota urdena s koelicientom roz5irenia k=2 (s pravdepodobnostbu 95%), nezahrriuje neistotu vzorkovania.

- rozSiren6 neistota uveden6 v % vy.jadruje neistotu z vfsledku merania.

Prijatelnii/j, pre spotrebitelov a bez abnorm6lnych zmien

SL - laborat6rium vykon6vajtce sk05ku: NZ-Nov6 Z6mky, TR-Turdianske Teplice, RK-Ruiomberok, TV-TrebiSov

Prehlisenie: Laboratorium nezodpoved6 za inform6cie dodan6 zdkaznikom (#), ktore m62u mat vplyv na platnosf vfsledkov. Ak vzorku poskytol zrikaznik, ulsledky sa

vzfahujt ku vzorke, tak ako bola do laborat6ria prijata. Meradla a meracie zariadenia pou2it6 na sktSky boli kalibrovan6 alebo overen6 v zmysle platnfch

metrologickj,ch predpisov. Vfsledky sa tlkajU iba predmetu skiSok a nenah16dzalt in6 dokumenty napr. spr6vneho charakteru. Vfsledok oznadenj,v tomto
protokole ako neakreditovan6 sktSka nieje predmetom akredit6cie. Vfsledok oznadeni v tomto protokole ako subdod6vka je v!,sledkom merania

subdoddvatela na zdklade kontraktu. Protokol m02e byt reprodukovan!,alebo vdleriovan!,do propagadnfch materi6lov len s pisomnj,m sLhlasom sk0Sobn6ho
laboratoria a v rozsahu tohto s0hlasu. Akekotvek pozmeriovanie, vyhotovovanie k6pii dasti sktSobn6ho protokolu je nepovolene a takito protokol sa stava

automaticky neplatnim. Overenie pravosti a tplnosti protokolu je moZn6 na z6klade 2iadosti vykonat na pracovisku skUSobn6ho laborat6ria, ktore je uveden6 v
z6hlavi protokolu - ,,Nirzov a adresa skt5obn6ho laborat6ria" Laborat6rium je akreditovan6 SNAS, ktorf je signat6rom EA MLA a ILAC MRA v oblasti
akredit6cie laboratorii.

TS - typ sk0Sky

A - akreditovan6 sk05ka vykonani vo vlastnom sk0Sobnom laborat6riu

N - neakreditovan6 sk0Ska vykonan6 vo vlastnom sktSobnom laboratoriu

SA - akreditovanii skO5ka vykonan6 subdod6vatelsky

SN - neakreditovand sk0Ska vykonan6 subdod6vatelsky
(TM) - sktSanie mimo laboratoria u z6kaznika
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Vfsledky analfz elektronicky validoval(i):
Anna Rusndkovd

Odbornf pracovnik

Vyhotovil: Vikt6ria Uzs6kov6

Overenie platnosti dokumentu
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Protokol o sk05ke schvalil:
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