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Protokol o skuSke c. AR-23-KT-038879-01 lllilil

D6tum vykonania sk05ky: 21 .11.2023 - 30.11 .2023

21.11.202311:35 ; --

D6tum vystaven ia protokol u: 01 .1 2.2023
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Chladnidka 1'C - 5'C
Pitn6 voda - hromadn6 zisob., rozvodnA siet - Minim6lny rozbor pdt. Vyhl65ka MZSR91I2023Z.z.

;.l

N6zov a adresa sk[5obn6ho laborat6ria: I Ndzov a adresa zilkaznika:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. I Obec VozokanyL...
Robotnlcka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice | ' Hlavna 57

teo: sg 248376 | szs o5 vozokany
Pracovisko: I SLOVENSKO
Sk05obn6 laborat6rium Turdianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tel: 043/490 1562

Registration EnviroSK@eurofins.sk, www.eurofl ns,sk

D6tum prevzatia vzorky: 21.11.2023

lnform6cie o odbere vzorky:
Ddtum odberu:

Teplota vzorky pri odbere:
Miesto odberu:

Vzorku odobral:

Met6da odberu:

Postup odberu:

Pl6n odberu:

lnformicie o vzorke:

# N6zov vzorky:

Sp6sob uskladnenia:
Materi6l:

Mikrobiologick6 skriSky

Parameter Jednotka Povoleni hodnota Visledok merania Neistota Sk[Sobni met6da H SL TS
merania*

Vlaknite bakt6rie okrem Fe a Mn jedince/ml <0

bakt6rii
0 STN 75 7711 V SA

Mikromyc6ty jedince/ml <0 0 STN 75 77,I.1 V SA

Zive organizmy jedince/ml <0 0 STN 75 7711 V SA

Mrtve organizmy jedince/ml <30 0 STN 75 7711 V SA

Zelezillamang6nov6 bakt6rie Yo <10 0 STN 75 7712 V . SA

Abiosestdn Yo <10 1 29YO STN 75 7712 V SA

Escherichia coli KIJ/100 ml <0 0 STN EN ISO V - SA

9308-1 :20'15

erevn6 enterokoky KIJ/'100 ml s0 0 STN EN ISO 7899-2 V SA

Koliformnd bakterie Kl-J/100 ml <0 0 STN EN ISO V . SA

9308-1:201 5

Kultivovateln6 mikroorganizmy pri KIJ/ml <200

22"C
2 15YO STN EN ISO 6222 V SA

Kultivovateln6 mikroorganizmy pri KIJ/ml <50

JOt
2 13% STN EN 1506222 V - SA

Fyzik6lne a chemick6 skti5ky

Parameter Jednotka Povoleni Vfsledok merania Neistota Princip Skri5obnii met6da H SL TS
hodnota merania*

Amonne i6ny mg/l max, 0,5 0.064 15% Spektrofotometria STN ISO 7150-1 V TR A
(uvri rs)
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Fyzik6lne a chemick6 sku5ky

Parameter Jednotka Povoleni Visledok merania Neistota Princip Skti5obna met6da H SL TS

hodnota merania*

Dusidnany mg/l max,50 0,18 , 10% lc-EC LS-PP-CH-8o V TR A

Dusitany mg/l max,0,5 0,045 12Yo IC-EC LS-PP-CH-80 V TR A

Chlordioxid mg/l max, 0,20 <0,20 spektrofotometria sPP lNo.M.173 (TM) V TR N

Chemicka spotreba kyslika mg/l max, 3 1,1 10Yo Titracia LS-PP-CH-s V TR A

manqanistanom

Mangan (Mn) ug/l <s0 61,8 10% ICP-oES STN EN ISO 11885 NE TR A

pH 6,5-9,5 7,92 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-1S V TR A

Vodivost pri 20'C mS/m max, 125 51,5 60/o Konduktometia LS-PP-CH-17 V TR A

2ebzo (Fe) mg/l <0,2 0,15 10Yo ICP-OES STN EN 1S011885 V TR A

Absorbancia (254 nm, 1 cm) <0,080 0,020 3Yo spektrofotometria spp truo.u.tsa v - sA

Farba mg/l <15 2,OO 10% Spektrofotometria spp tlto.l,l.ost v - sA

Pach Priiatel'nV ** Senzorick6 anallza STN EN 1622 SA

ZAkal FNU <5 0.37 2% Nefelometria Spp truO.V.OsZ v SA

Posidenie sriladu / nes(ladu

Visledky merani sledovanich mikrobiologicklch a biologicklch parametrov analyzovanej vzorky vody su v s0lade s limitn!,mi hodnotami ukazovatelov kvality vody podta

monitorovani pitnej vody, manaZment rizik syst6mu z6sobovania pitnou vodou a manaZment rizik domoulch rozvodnfch syst6mov.

Vlsledok merania sledovan6ho parametra mangAn analyzovanej vzorky vody nie je v s0lade s limitnymi hodnotami ukazovatelov kvality vody podla Vyhlit5ky Ministerstua

zdravotnicta SR 6.91120232.2. z 13.marx_ 2023, ktorou sa ustanovuj0 ukazovatele a limitne hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej

vody, manaZment rizik syst6mu z6sobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovich rozvodnlch syst6mov. Vfsledky merani ostatn!,ch sledovanfch fyzik6lnych a

13.marca 2023, ktorou sa ustanovujri ukazovatele a limitne hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, mana2ment rizik syst6mu

zfisobovania pitnou vodou a manaZment rizik domovich rozvodn!,ch syst6mov.

Kon5tatovanie(nia) stladu / nes0ladu so SpecifikAciou (alebo po2iadavkami) vychirdza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozSirenu neistotu vysledkov merani, na ktonfch

je zaloZen6 rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-GB:09/2019.

Posridenie sfladu / nesuladu nie je moZn6 zamieiat za vj,sledky posrldenia zhody vykonan6 inSpekdnj,m alebo certifikadnfm orgdnom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie

V - vyhovuje
NE - nevyhovuje

(A) - akreditovani odber
(SA) - akreditovan! odber vykonani subdodAvatelsky
SPP - Standardny pracovnf postup

ND - danou metodou nedetekovateln6
LOQ, LQ - medza stanovenie met6dy

KIJ - kol6niu tvoriaca jednotka

NM - nevyhnutnd mnoZstvo

m - najvySsia povolen6 hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M, c - "M" je najvy55ia povolen6 hodnota pre podet vzoriek "c" z 5 pri piitvzorkovom hodnoteni
* - rozSirenA neistota urdena s koeficientom rozSirenia k=2 (s pravdepodobnostou 95%), nezahriuje neistotu vzorkovania. e

- rozSiren6 neistota uveden6 v % vyjadruje neistotu z vlsledku merania.
** - Prijateln6[ pre spotrebitelov a bez abnormilnych zmien

SL - laborat6rium vykon6vajrice sk05ku: NZ-N6v6 Zdmky, TR-Turdianske Teplice, RK-RuZomberok, TV-TrebiSov

Prehlisenie: Laborat6rium nezodpovedi za informAcie dodan6 z6kaznikom (#), ktore m62u mat vplyv na platnost vj,sledkov. Ak vzorku poskytol z6kaznik, vfsledky sa
vztahuj0 ku vzorke, tak ako bola do laboratoria prijata. Meradl6 a meracie zariadenia pouZit6 na skuSky boli kalibrovane alebo overen6 v zmysle platnlch

metrologickj,ch predpisov. Vlsledky sa tfkaju iba predmetu sku5ok a nenahrAdzaji in6 dokumenty napr. sprdvneho charakteru. Vlsledok oznadeny v tomto
protokole ako neakreditovan6 sk05ka nie je predmetom akreditacie. Vfsledok oznadenf v tomto protokole ako subdod6vka je visledkom merania

subdoddvateta na zirklade kontraktu. Protokol mOZe byt reprodukovani alebo vdlenovanj'do propagadn!,ch materi6lov len s pisomnym sUhlasom sk0Sobn6ho

laborat6ria a v rozsahu tohto s0hlasu. Ak6kolvek pozmeiovanie, vyhotovovanie k6pii dasti sk05obneho protokolu je nepovolen6 a takfto protokol sa stAva

automaticky neplatn!m. Overenie pravosti a tplnosti protokolu je mo2ne na z6klade Ziadosti vykonat na pracovisku sktSobneho laborat6ria, ktore je uveden6 v

zirhlavl protokolu - ,,Ndzov a adresa sk05obneho laborat6ria" Laborat6rium je akreditovane SNAS, ktorj,je signatArom EA MLA a ILAC MRA v oblasti

akrediticie laborat6rii.

TS - typ skiSky
A - akreditovanA sku5ka vykonana vo vlastnom sk0Sobnom laborat6riu

N - neakreditovanA skuSka vykonand vo vlastnom sk0Sobnom laboratoriu

SA - akreditovan6 skri5ka vykonand subdod6vatelsky
SN - neakreditovanA skri5ka vykonan6 subdod6vatelsky
(TM) - sk05anie mimo laborat6ria u zdkaznika

Protokol o skfi5ke d. AR-23-KT-038879-01 Strana 213



t$ eurofins B$NA$
Reg. No.749/5-406Environment Testing

Vf sledky analVz elektronicky validoval(i):
lng. Viera ValkovZt

Ved[ca SktSobneho Iaborat6ria Turdianske Teplice

Vyhotovil: Tatiana KostolnikovA

Overenie platnosti dokumentu

Protokol o skri5ke schvSlil:
lng. Viera Valkovir

Vedtca Ski5obneho laborat6ria Turdianske Teplice

fu*J
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