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Ndzov a adresa skfSobn6ho laborat6ria:
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.

Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tCO:Sg 248376
Pracovisko:

Skri5obn6 laborat6rium Turdianske Teplice
Robotnicka 820/36, 039 01 Turdianske Teplice

tel: 043/490 1562

RegistrationEnviroSK@eurofi ns.sk, www.eurofi ns.sk

N6zov a adresa zfikaznika:
Obec Vozokany

'Hlavnd 57

925 05 Vozokany

SLOVENSKO

D6tum prevzatia vzorky: 21.11.2023

lnformScie o odbere vzorky:
DStum odberu:
Teplota vzorky pri odbere:

Miesto odberu:

Vzorku odobral:
Met6da odberu:

Postup odberu:

Pl6n odberu:

lnform6cie o vzorke:

# N6zov vzorky:

Sp6sob uskladnenia:

Materi5l:

Mikrobiologick6 sktiSky

Ditum vykonania skfiSky: 21.11.2023 - 30.11.2023

21.11.202311:20
16,5 "C
Yozokany 257 H**
irirtia, laeit, Eurofins Environment Testing sro{d(r#$fl
SPP-OO1 Odber pitnich vod (A)

bodov6 vzorka lDdtum:
Protokol o odbere 6.:lQ-211120234 m;,104-2023.00042462 |sn,,.,i,,,
Vodojem - pred 0pravou F_ *--
chradnidka 1'c - 5.c li:i!,:l:i,:,,,u,
Surov5 voda L-*_*

D6tum vystaven ia protokol u: 01 .12.2023

Z{}{LMTI/ "VEZI

4, lz .-tozL

Parameter Jednotka Povoleni hodnota Vyi'sledok merania Neistota Sk[Sobni met6da H SL TS
merania*

Bezfarebn6 bidikovce jedince/ml 0 STN 75 771 1 SA

Vl6knite bakterie okrem Fe a Mn jedince/ml

baktdrii

0 STN 75 771,I SA

Mikromycety jedince/ml 0 STN 75 7711 SA

Ziv6 organizmy jedincdml max, 10 0 STN 75 7711 V SA

Mrtve organizmy jedince/ml 0 STN 75 7711 SA

Abioseston to 1 29YO STN 75 7712 SA

Escherichia coli KIJ/100 ml max, 25 0 STN EN ISO V - SA

9308-1:201 5

erevn6 enterokoky KIJ/100 ml max, 300 0 STN EN ISO 7899-2 V SA

Koliformn6 bakterie KIJ/100 ml max, 50 0 STN EN ISO V - SA

9308-1:2015

Kultivovatelndmikroorganizmypri KIJ/ml
22'C

0 STN EN ISO 6222 SA

Kultivovateln6mikroorganizmypri KIJ/ml
36"C

2 13Yo STN EN tSO 6222 SA

Fyzik6lne a chemick6 skriSky

Parameter Jednotka Povoleni Vfsledok merania Neistota Princip SkriSobni met6da H SL TS
hodnota merania*

Alkalita celkovA (KNK 4,5) mmol/l 5,6 3Yo Titracia STN EN lS0 9963-1 TR A
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Fyzikilne a chemick6 skri5ky

Parameter

Am6nne i6ny

Jednotka Povoleni Visledok merania Neistota Princip SktiSobni metoda H SL TS

hodnota merania*

mg/l max, 0,5 0,14 , 15o/o Spektrofotometria STN ISO 7150-1 V TR A
(UV/VIS)

Dusidnany mg/l <0,046 IC.EC LS-PP.CH.8O TR A

Dusitany mg/l 0,042 12% rC-EC LS-PP-CH-8o TRA
Chl6rdioxid mg/l <0,20 spektrofotometria see truo.ut.tze gu1 - TR N

ChemickZr spotreba kyslika mg/l max, 3 1,6 10Yo Titracia LS-PP-CH-s V TR A

manqanistanom

Mang6n (Mn) Ug/l max,50 72,5 10o/o ICP-OES STN EN ISO 11885 NE TR A

pH 7,94 0,06 Potenciometria LS-PP-CH-15 TRA
Vodivost pri 20'C mS/m 51,4 6Yo Konduktometria LS-PP-CH-17 TRA
2elezo (Fe) mg/l max,0,2 0.12 10Yo ICP-OES STN EN ISO 11885 V TR A

Absorbancia (254 nm, 1 cm) max,0,08 0,020 3Yo Spektrofotometria Spp tt'to.Hl.tSl V - SA

Farba mg/l max,20 <2 spektrofotometria spp tt'to.u.ost v - sA

Chut Priiatel'n6 ** Senzorickd analfza STN EN 1622 5A

Pach TON 1 Senzorick6 anallza STN EN 1622 SA

Zbkal FNU max,5 0,46 2!o Nefelometria sPP 1N0.M.052 V - SA

Posidenie sfladu / nes0ladu

41 podla Prilohy d.1, Vyhlasky MZP SR c. 354/2023, ktorou sa meni a dopiia vyh1.636120042.2, ktorou sa ustanovuj0 poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie

kvality vody vo verejnfch vodovodoch.
V!,sledok merania sledovan6ho parametra mangdn analyzovanej vzorky vody nie je v s0lade s limitnlmi hodnotami ukazovatelov kvality surovej vody kateg6rie A1 podla

Prilohy d.'l VyhlA5ky MZP SR d, 35412023, ktorou sa meni a dopiia vyh1.636120042.2.,, ktorou sa ustanovuji poZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody

vo verejnfch vodovodoch.

Vfsledky merani ostatnfch sledovanlch fyzik6lnych a chemickfch parametrov v analyzovanej vzorke vody su v silade s limitnfmi hodnotami ukazovatelov kvality surovej

vody kateg6rie A1 podla Prilohy d.1 VyhlaSky MZP SR e.35412023, ktorou sa meni a dopiia vyh 1.63612004 2.2.,, ktorou sa ustanovuj0 po2iadavky na kvalitu surovej vody a na

sledovanie kvality vody vo verejn!,ch vodovodoch.

je zaloZene rozhodovacie pravidlo v zmysle dokumentu ILAC-G8:09/2019.

Postdenie s(ladu / nestladu nie je moZn6 zamieiat za vfsledky postdenia zhody vykonan6 inSpekdnfm alebo cedfikadnj'm org6nom.

Vysvetlivky: H - hodnotenie

V - vyhovuje
NE - nevyhovuje
(A) - akreditovani odber
(SA) - akreditovanf odber vykonani subdod6vatelsky

SPP - Standardnf pracovni postup

ND - danou metodou nedetekovateln6
LOQ, LQ - medza stanovenie metody

KIJ - kol6niu tvoriaca jednotka 2

NM - nevyhnutn6 mnoZstvo

m - najvy55ia povolenA hodnota pri jednovzorkovom hodnoteni
M, c - "M" je najvy5Sia povolene hodnota pr6 podet vzoriek "c" z 5 pri piitVzorkovom hodnoteni
. - rozSirend neistota urdene s koeficientom roziirenia k=2 (s pravdepodobnostou 9570), nezahriuje neistotu vzorkovania.

- roz5iren6 neistota uvedena v % vyjadruje neistotu z vysledku merania.
.- - PrijatetnAf pre spotrebitelov a bez abnorm6lnych zmien

SL - laboratorium vykon6vaj0ce sklSku: NZ-Nove Zirmky, TR-Turcianske Teplice, RK-Ru2omberok, TV-Trebi5ov

TS - typ sk[Sky
A - akreditovanir sk05ka vykonan6 vo vlastnom sktSobnom laborat6riu

N - neakreditovan6 sk05ka vykonand vo vlastnom sk{r5obnom laborat6riu

SA - akreditovani skUSka vykonan6 subdoddvatelsky

SN - neakreditovanA skuSka vykonan6 subdod6vatefsky
(TM) - sktSanie mimo laborat6ria u zAkaznika
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Prehlisenie: Laboratorium nezodpoved6 za inform6cie dodan6 zAkaznikom (#), ktor6 moZu mat vplyv na platnost vfsledkov. Ak vzorku poskytol z6kaznik, vfsledky sa

vztahujt ku vzorke, tak ako bola do laborat6ria prijata. Merad16 a meracie zariadenia pouZite na sklSky boli kalibrovane alebo overen6 v zmysle platn!,ch

metrologickich predpisov. Visledky sa tikajI iba predmetu skiSok a nenahradzajI ine dokumenty napr. sprAvneho charakteru. Vfsledok oznaden! v tomto
protokole ako neakreditovanfr sktSka nle je predmetom akredit6cie. Vfsledok oznadeni v tomto protokole ako subdod6vka je u/sledkom merania

subdodavatela na z6klade kontraktu. Protokol m02e byt reprodukovani alebo vdlefrovanf do propagadnych materiAlov len s pisomn!,m sthlasom sk[5obn6ho

laborat6ria a v rozsahu tohto sihlasu. Ak6kolvek pozmeiovanie, vyhotovovanie k6pii dasti skiSobneho protokolu je nepovolend a taklito protokol sa stdva

automaticky neplatn!'m. Overenie pravosti a uplnosti protokolu je moZn6 nal5klade Ziadosti vykonat na pracovisku sktit5obneho laborat6ria, ktor6 je uvedene v

z6hlavi protokolu - ,,Ndzov a adresa sk0Sobn6ho laborat6ria" Laborat6rium je akreditovane SNAS, ktoni je signat6rom EA MLA a ILAC MRA v oblasti

akreditdcie laboratorii.

V!,sledky analf z elektronicky validoval(i):
Ing, Viera Valkovi
Vedica Sk[Sobn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

Vyhotovil: Tatiana KostolnikovS

Overenie platnosti dokumentu

Protokol o skri5ke schvilil:
lng. Viera ValkovA

Ved0ca Sk05obn6ho laborat6ria Turdianske Teplice

fJ*J
AIfiEDITOVAI{E

sx0SosN€ 6
LABORAToRIUM PsNAs 

.61,

Protokol o skriSke d. AR-23-KT-038901-01 Strana 3/3


